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RUS

1� Об этом документе

 –   Просим тщательно прочесть и сохранить!
 –  Защищено авторскими правами. 

Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия. 
 –  Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому 

прогрессу.

Разъяснение символов

!  Предупреждение об опасностях!
 

...  Указание на текст в документе�

2� Общие указания по технике безопасности 

  Перед началом любых работ, проводимых на сенсоре, следует от-
ключить напряжение!

•	  Монтаж разрешается выполнять только специалисту с соблюдением указаний, 
действующих в стране использования изделия. VDE 08 29 (DIN EN 5000 90).

•	 В окружении с низковольтными изделиями ошибочное подключение может 
вызвать тяжелейший ущерб здоровью или материальный ущерб.

•	 Запрещается подключать этот прибор к низкому напряжению (230 В AC), 
поскольку он предназначен для подключения к контурам малого напряжения.

•	 Использовать только оригинальные запасные части.
•	 Ремонт разрешается выполнять только в специализированных мастерских. 

3� IS 3360, IS 3360 MX, IS 345, IS 345 MX, IS 3180 KNX

Применение по назначению
 – IS 3360 MX KNX и IS 345 MX KNX предназначены для настенного и потолоч-

ного монтажа внутри помещений.
 – IS 3360 KNX и IS 345 KNX предназначены для настенного и потолочного 

монтажа внутри помещений и на улице.
 – IS 3180 KNX подходит для настенного монтажа внутри помещений и на улице.
 – Варианты скрытой проводки подходят только для монтажа во внутренних 

помещениях.

!
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Инфракрасный сенсор предназначается для автоматического включения 
освещения.  Изделие не предназначено для применения в качестве охранной 
сигнализации, т.к. не имеет требуемой гарантии исключения саботажа.  Датчик 
движения оснащен пиросенсорами, которые регистрируют невидимое теплоиз-
лучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.).  Регистрируемое таким 
образом теплоизлучение преобразуется электронным устройством в сигнал, 
который вызывает включение потребителя (например, лампы).  Дополнительно 
горит встроенный красный СИД. Через препятствия, как например, стены или 
стекло теплоизлучение не распознается, то есть включения не происходит. 
Все функциональные настройки в качестве опции можно выполнить с пультов 
дистанционного управления RC6, RC7 и Smart Remote. (  "7�Принадлежно-
сти")

Объем поставки для монтажа открытой проводкой (рис� 3�1)
Объем поставки для монтажа скрытой проводкой (рис� 3�2)

Обзор приборов (рис� 3�3)
 Светодиод состояния
  Кнопка программирования
 Нагрузочный модуль, подвод кабеля открытой проводкой
 Нагрузочный модуль, подвод кабеля скрытой проводкой
 Декоративная панель круглая или многогранная
 Сенсорный модуль
 Плафон

Размеры изделия 
Открытая/скрытая проводка (рис� 3�4)  
IS 3360 KNX, IS 3360 MX KNX, IS 345 KNX
Открытая/скрытая проводка (рис� 3�5)   
IS 345 MX KNX
Открытая проводка / настенный монтаж (рис� 3�6)  
IS 3180 KNX

4� Указания по установке

Схема соединений (рис� 4�1) 

Для монтажа IS 3180 KNX в качестве опции предлагается угольник (№ арт. 
035174 белый).

 – Вариант открытой проводки

При повреждениях уплотнительной резины необходимо уплотнить отверстия 
для проведения кабеля при помощи двухмембранного патрубка M16 или M20 
(мин. IP54).
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Для настенного монтажа рядом с уплотнениями намечено отверстие для кон-
денсата (сверло Ø 5 мм). Оно должно быть при необходимости открыто.  
(рис� 5�3) 

5� Монтаж

•	 Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
•	 При повреждениях не включать продукт.
•	 Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и реги-

страции движений.

Операции для монтажа скрытой проводкой (рис� 5�1)
Операции для монтажа открытой проводкой (рис� 5�2)
IS 3360 KNX, IS 3360 MX-Highbay KNX, IS 345 KNX, IS 345 MX Highbay KNX
Операции для монтажа открытой проводкой (настенный монтаж)  
IS 3180 KNX (рис� 5�3) 
•	 Отсоединить декоративную панель от сенсорного модуля.
•	 Отделить сенсорный модуль от нагрузочного.

Монтаж скрытой проводкой (рис� 5�1)
•	 Подключить штекерное соединение.
•	 Нажать кнопку программирования (B).
•	 Вставить крепежные винты и установить нагрузочный модуль.
•	 Выполнить регулировки. (  "6� Функции и настройки")

Монтаж открытой проводкой (рис� 5�2/5�3)
•	 Вставить крепежные винты и установить нагрузочный модуль.
•	 Подключить штекерное соединение.
•	 Нажать кнопку программирования (B).
•	 Выполнить регулировки. (  "6� Функции и настройки")
•	 Составить и скрутить сенсорный и нагрузочный модуль.
•	 Надеть декоративную панель. 

Ограничение радиуса действия
При необходимости можно произвести оптимальную установку зоны обнаружения. 
 – За счет регулировки линзы. (рис� 5�6/5�8)
 – За счет использования заслонки. (рис� 5�9)

•	 Для установки желаемого радиуса действия отпустить винты или полностью 
удалить их.

•	 Сдвинуть линзу в желаемый диапазон.
•	 Имеющаяся в комплекте заслонка предназначается для заслона сегментов 

линзы, т.е. для уменьшения радиуса действия для каждого случая. 
•	 Затем зафиксировать линзу винтами.



115

Зона обнаружения/радиус действия
IS 3360 KNX (рис� 5�4)

IS 3360 MX KNX (рис� 5�5)

Монтажная высота Радиус действия
14 м  10 м
 9 м 14 м
6 м 16 м
2,8 м 18 м

IS 345 KNX (рис� 5�6)

IS 345 MX KNX (рис� 5�7)

Монтажная высота Радиус действия
14 м 30 м × 4
 10 м 25 м × 4
8 м 20 м × 4
6 м 15 м × 4
4 м 10 м × 4

IS 3180 KNX (рис� 5�8)
Монтажная 
высота

линза 20 м линза 8 м
Режим 
установки

тангенци-
ально

радиально Режим 
установки

тангенци-
ально

радиально

1,5 м 8  5 м 2,5 м 4  3 м 2,0 м
–  6 м 2,5 м –  5 м 2,5 м
–  7 м  3,0 м –  6 м  3,0 м
–  8 м  3,0 м –  7 м  3,0 м
20  12 м  4,5 м 8  9 м  3,5 м

2,0 м 8  5 м 2,5 м 4 4 м  3,0 м
–  6 м  3,0 м –  5 м  3,0 м
–  7 м  3,5 м –  6 м  3,0 м
– 10 м  4,0 м –  8 м  3,0 м
20  20 м  4,5 м 8  8 м  3,5 м

2,5 м 8  6 м  3,0 м 4  5 м  3,0 м
–  8 м  4,0 м –  7 м  3,5 м
– 10 м  5,0 м –  8 м  3,5 м
–  13 м  5,0 м –  9 м  4,0 м
20  20 м  4,0 м 8 10 м  3,5 м

3,0 м 8  8 м  4,0 м 4  5 м  3,0 м
–  9 м  4,5 м –  6 м  3,0 м
–  12 м  5,0 м –  8 м  4,0 м
–  17 м  4,0 м – 10 м  4,5 м
20  20 м  4,0 м 8  13 м  5,5 м  

Указание: заводская установка 20 м.
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•	 Вставить крепежные винты и установить нагрузочный модуль.
•	 Составить и скрутить сенсорный и нагрузочный модуль.
•	 Произвести установки функций. (  "6� Эксплуатация")
•	 Надеть декоративную панель.

6�  Эксплуатация

Описание приложения находится на сайте www�knx�steinel�de

Функции, которые должны использоваться, устанавливаются в окне параметров 
„Общие настройки“ с помощью программного обеспечения Engineering Tool 
(ETS), начиная с версии ETS 4.0.

1.  Присвоение физического адреса и прикладной программы в ETS.
2.  Загрузка физического адреса и прикладной программы в датчик движения.  

При запросе нажать кнопку для программирования .
3.  После успешного программирования красный СИД погаснет.

Функции RC6
 –  Сервисный режим
 – Дальность действия, чувствительность сенсора ВЧ
 – Значение освещенности, заданное значение освещенности, Teach-In
 – Время остаточного включения управления освещения
 – Задержка включения ОВК, контроль помещения, время остаточного вклю-

чения ОВК 
 – Время включения основного освещения, заданное значение освещенности, 

Teach-In
 – тестовый режим присутствия и освещения  

Функции RC7
 – Функция регулировки
 – Включение / выключение света 4 ч
 – Сохранение сценариев, активация
 – Сброс 

Smart Remote
 –  Заменяет пульты дистанционного управления RC6 и RC7
 – Управление со смартфона или планшета
 – Загрузить подходящее приложение и установить соединение по Bluetooth

Дополнительные функции Smart Remote
 – Режим программирования
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Функция СИД
 – Режим программирования: СИД горит
 – Стандартный режим: СИД остается выключенным
 – тестовый режим: СИД горит при обнаруженном движении
 – Дистанционное управление: СИД мигает с частотой ок. 10 раз/сек.

Подробные описания в руководствах по эксплуатации соответствующего пульта 
дистанционного управления.

7�  Аксессуары

 –  Дистанционное управление пользователя RC6 EAN 4007841 593018
 –  Сервисное дистанционное управление RC7 EAN 4007841 592912
 –  Smart Remote EAN 4007841 009151 

 

8� Эксплуатация и уход

Погодные условия могут влиять на работу датчика движения.  При сильных 
порывах ветра, метели, дожде, граде может произойти ошибочное включение, 
поскольку сенсор не способен отличать резкое изменение температуры от 
источника тепла.  Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять влаж-
ным сукном (не используя моющие средства).

9� Гарантийные обязательства

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении 
продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не 
сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на 
безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия 
STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет дефектов 
материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работо-
способность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также 
отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности. 

Предъявление требований
Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие 
в собранном и упакованном виде вместе с приложенным кассовым чеком 
или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия ва-
шему дилеру или непосредственно нам по адресу: STEINEL Vertrieb GmbH 
- Reklamationsabteilung - Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz. По-
этому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже 
до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы 
на транспортировку в рамках возврата изделия.
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Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей 
домашней странице www�steinel-rus�ru

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы 
по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в 
Службу технической поддержки по телефону (499)2372868.

10� Технические данные

IS 3180 KNX IS 3360 KNX 
IS 3360 MX KNX IS 345 KNX IS 345 MX KNX

Размеры 
(Д × Ш × В)

Открытая проводка, кругл. 
Открытая проводка, многогр.
Скрытая проводка, кругл. 
Скрытая проводка, многогр.

126 × 65 мм
95 × 95 × 65 мм

124 × 78 мм
94 × 94 × 78 мм

Питающее  
напряжение Напряжение шины KNX, 21 В - 30 В  (SELV)

Установки посредством программного обеспечения ETS,  
дистанционного управления или шины

Сенсорная 
техника Пассивный ИК

Угол охвата 180° при угле 
раствора 90°

360° при угле 
раствора 180°

180° при угле 
раствора 45°

180° при угле 
раствора 45°

Радиусы  
действия

Основная 
установка 1
макс. 8-20 м

тангенциально;  
с терм.  

стабили- 
зацией

Основная 
установка 2
макс. 4-8 м;

с терм.
стабилизацией

+ точная  
регулировка за 
смещения лин-
зы и заслонок

IS 3360 KNX
макс. 20 м

тангенциально;
с терм.  

стабилизацией

IS 3360 MX KNX 
макс. 18 м;

с терм. 
стабилизацией

+ точная  
регулировка  
посредством  

заслонок

макс. 20 × 4 м 
(тангенциаль-

но),
макс. 12х 4 м
(радиально);  

с терм. 
стабилиза-

цией

+ точная  
регулировка 
посредством 

заслонок

макс. 30 × 4 м
(радиально) 

при монтажной 
высоте 14 м;  

с терм.  
стабилизацией

+ точная  
регулировка 
посредством 

заслонок
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IS 3180 KNX IS 3360 KNX 
IS 3360 MX KNX

IS 345 KNX IS 345 MX KNX

Зоны  
переключения 448 1416 280 120

Установка
суммеречного 
порога

2 - 1000 лк обучение

Установка  
сумеречного 
включения  
основной  
яркости

2 - 1000 лк обучение

Вид защиты Открытая проводка: IP54   Скрытая проводка: IP20

температур-
ный диапазон от - 20° C до + 50° C

Выход  
Освещение
освещение 1 – 
освещение 2

Переключение, регулирование освещенности, основная яркость

Дополнитель-
ные выходы телеграмма "в эксплуатации"

Нарушение Причина Устранение

На сенсоре  
нет напряжения

  Обрыв кабеля

  Дефект предохранителя,  
не включен, неисправность 
провода

  Короткое замыкание

  Проверить питающее напря-
жение KNX
  Заменить предохранитель, 
включить сетевой выключа-
тель, проверить провод ин-
дикатором напряжения
  Проверить подключения

Сенсор  
не включается

  При дневном режиме, уста-
новка сумеречного порога 
установлена в ночной режим
  Дефект лампы накаливания

  Выключен сетевой  
выключатель
  Дефект предохранителя

  Неправильно установлена  
зона обнаружения

  Произвести новую  
регулировку

  Заменить лампу накаливания
  Включить

  Поставить новый предохра-
нитель, при необходимости, 
проверить соединение
  Произвести новую регули-
ровку

11�  Неполадки при эксплуатации
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Сенсор  
не выключается

  Постоянное движение в зоне 
обнаружения

  В зоне обнаружения находит-
ся включенный светильник, 
постоянно включается вновь 
в результате изменения тем-
пературы
  Включенная лампа находится 
в режиме постоянного осве-
щения (СИД вкл.)

  Проверить зону и, при необ-
ходимости, произвести но-
вую регулировку или уста-
новку заслонок
  Изменить зону обнаружения 
или положение заслонок

  Деактивировать режим  
постоянного освещения

Сенсор посто-
янно переклю-
чается

  В зоне обнаружения находит-
ся включенный светильник

  В зоне обнаружения  
находятся животные

  Изменить зону обнаруже-
ния или положение засло-
нок, увеличить расстояние 
до сенсора
  Оградить зону или изменить 
положение заслонок

Изменился  
радиус действия

   Изменение температуры 
окружающей среды

  Изменить зону обнаружения 
с помощью заслонок

Нежелательное 
включение  
сенсора

  В зоне движения происходит 
движение деревьев и кустов
  Включается в результате дви-
жения автомашин на дороге
  Солнечные лучи светят на 
линзу
  В результате неожиданно-
го перепада температур при 
изменении погоды (ветер, 
дождь, снег) или потока воз-
духа из вентиляционной си-
стемы, открытых окон.
   Защита от ослепляющего 
света активна

  Сенсор рядом с WLAN  
или другими источниками  
радиоволн

  Изменить зону

  Изменить зону

  Заградить светильник или 
изменить зону
  Изменить зону обнаружения, 
произвести монтаж светиль-
ника на новом месте

  Ручное переключение по-
средством кнопочного вы-
ключателя / переключателя
   Отсутствие движения в те-
чение установленного време-
ни послевключения  
+ 60 сек. (защита от ослепля-
ющего света)
   Устанавливать на расстоя-
нии не менее 2 м от источни-
ка радиоволн

Нарушение Причина Устранение


